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MS
POMPES IMMERGÉES 4" À 12" ► MOTEURS POMPES IMMERGÉES

Température du liquide :  Max. +40 °C pour moteurs MS 402, MS 4000 et MS 6000
Indice de protection :  IP68
Autres versions de moteurs MS4000 & MS6000 (sur demande) :  Version R en acier inoxydable AISI 904L
  Version I pour applications industrielles
  

MS : MOTEURS IMMERGÉS 4" ET 6"

 MPG 17
3  x 380‑400‑415 V DOL 3  x 380‑400‑415 V Y/D

Diam. Mot. Capteur 
Temp. P2 [kW] Type In [A] Code Art. In [A] Code Art. Câble

6 ’’

• 5.50  MS6000‑5.50 13.6‑13.4‑13.6 96649709 13.6‑13.4‑13.6 96651875

95920945

• 7.50  MS6000‑7.50 17.8‑17.2‑17.2 96649723 17.8‑17.2‑17.2 96651876
• 9.20  MS6000‑9.20 21.8‑21.2‑21.2 96649725 21.8‑21.2‑21.2 96651877
• 11.00  MS6000‑11.00 26.0‑25.0‑24.8 96649726 26.0‑25.0‑24.8 96651878
• 13.00  MS6000‑13.00 30.0‑29.0‑29.0 96649727 30.0‑29.0‑29.0 96651879
• 15.00  MS6000‑15.00 34.5‑33.5‑33.5 96649729 34.5‑33.5‑33.5 96651890
• 18.50  MS6000‑18.50 42.0‑41.0‑41.5 96649740 42.0‑41.0‑41.5 96651892

95920953
• 22.00  MS6000‑22.00 49.5‑47.5‑46.5 96649741 49.5‑47.5‑46.5 96651893
• 26.00  MS6000‑26.00 58.0‑55.5‑55.0 96764103 58.0‑55.5‑55.0 96651894
• 30.00  MS6000‑30.00 66.5‑64.0‑63.0 96649742 66.5‑64.0‑63.0 96651896

 MPG 16
1  x 230 V DOL 3  x 400 V DOL

Diam. Mot. Capteur 
Temp. P2 [kW] Type In [A] Code Art. In [A] Code Art. Câble

4 ’’

0.37  MS402‑0.37 2.90‑2.90‑2.90 96766074 1.4 96765806

95920882

0.55  MS402‑0.55 4.00‑4.00‑4.00 96766075 2.2 96765809
0.75  MS402‑0.75 5.40‑5.50‑5.60 96766077 2.3 96765810
1.10  MS402‑1.10 8.00‑8.20‑8.40 96591067 3.4 96765811
1.50  MS402‑1.50 10.2 96765992 4.2 96591041
2.20  MS402‑2.20 6.3 96591042

4 ’’ 1.50  FRANKLIN‑1.5 10.5 8221FP06 96555454

4 ’’

1.50  MS4000‑1.5 4 96869998

95920910

2.20  MS4000‑2.2 14.6‑15 96745315
• 2.20  MS4000‑2.20 6 96652074
• 3.00  MS4000‑3.00 8.2 96652079
• 4.00  MS4000‑4.00 10.2 96652096
• 5.50  MS4000‑5.50 13.6 96652100
• 7.50  MS4000‑7.50 17.6 96652105

CÂBLE MOTEUR  MPG S1,  *MPG 51

Description Code Art.
MS402 Câble moteur 4x1.5 mm2‑ 1.7m ‑ 2 prises  95920882
MS402 Câble moteur 4x1.5 mm2‑ 2.5m ‑ 2 prises  95920883
MS4000 Câble moteur 4x1.5mm2 ‑ 1.7m ‑ 2 prises  95920909
MS4000 Câble moteur 4x1.5mm2 ‑ 2.5m ‑ 2 prises  95920910
MS6000 Câble moteur 4x6 mm2 ‑ 5m ‑ 1 prise  95920945
MS6000 Câble moteur 4x10mm2 ‑ 5m ‑ 1 prise  95920953
FE 4" Câble moteur 4x1.5mm2 ‑ 2.5m ‑ 2 prises  96555454 *
FE 6" Câble moteur 4x8.41mm2 ‑ 1 prise  96588690
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POMPES IMMERGÉES 4" À 12" ► MOTEURS POMPES IMMERGÉES

MMS

Température du liquide :  Max. +40 °C avec une vitesse minimum de 0,15 m/s le long du moteur
Garniture mécanique :  SiC/SiC
Indice de protection :  IP58
Autres versions (sur demande) :  Garniture Céramique/Carbone
  Enroulements PE2/PA
  Version N en acier inoxydable AISI 316
  Version R en acier inoxydable AISI 904L
  Autres tensions d’alimentation
  

MMS : MOTEURS IMMERGÉS REBOBINABLES 6", 8", 10" ET 12"

 MPG 17
3 x 380‑400‑415 V DOL 3 x 380‑400‑415 V Y/D

Diam. Mot. Capteur 
Temp. Câble [m] P2 [kW] In [A] Type Code Art. Euros HT Code Art.

6 ’’ • 8 37.00 86.0‑84.5‑85.0  MMS6‑37 96879396 96879400

8 ’’

8 22.00 50.0‑48.0‑47.5  MMS8000‑22 96095117 96095127
8 26.00 59.0‑56.5‑55.0  MMS8000‑26 96095118 96095128
8 30.00 66.5‑64.0‑63.0  MMS8000‑30 96095119 96095129
8 37.00 81.5‑78.5‑77.0  MMS8000‑37 96095120 96095130
8 45.00 95.5‑96.5‑96.0  MMS8000‑45 96457284 96457295
8 55.00 116‑114‑112  MMS8000‑55 96457285 96457296
8 63.00 132‑132‑130  MMS8000‑63 96457286 96457297
8 75.00 156‑152‑152  MMS8000‑75 96457287 96457298
8 92.00 194‑186‑186  MMS8000‑92 96457288 96457299
8 110.00 230‑224‑222  MMS8000‑110 96457289 96457300

10 ’’

8 132.00 275‑270‑270  MMS10000‑132 96457290 96457301
8 147.00 315‑315‑320  MMS10000‑147 96457291 96457302
8 170.00 365‑365‑375  MMS10000‑170 96457292 96457303
8 190.00 420‑425‑440  MMS10000‑190 96463669 96540308

12 ’’

8 170.00 350‑345‑350  MMS12000‑170 96493224 96481314
8 190.00 390‑390‑395  MMS12000‑190 96457293 96457304
8 220.00 450‑445‑450  MMS12000‑220 96540350 96540354
8 250.00 515‑505‑510  MMS12000‑250 96540351 96540355
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Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement

Traduction de la version anglaise originale
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Avertissement

Avant de commencer l'installation, étudier 
avec attention la présente notice d'installa-
tion et de fonctionnement. L'installation et 
le fonctionnement doivent être conformes 
aux réglementations locales et faire l'objet 
d'une bonne utilisation.

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas 
observées, il peut en résulter des dom-
mages corporels.

Avertissement

Le non respect de ces consignes peut pro-
voquer un choc électrique pouvant entraî-
ner de graves brûlures ou même la mort.

Précaution
Si ces consignes ne sont pas respectées, 
cela peut entraîner un dysfonctionnement 
ou des dégâts sur le matériel.

Nota Ces consignes rendent le travail plus facile 
et assurent un fonctionnement fiable.
w.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74



F
ra

n
ça

is
 (

F
R

)

www.dPompe.fr - Tel.: 02.52.46.00.09 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74

ww

3

2. Livraison et stockage

2.1 Livraison

Les moteurs immergés Grundfos sont fournis dans 
un emballage adapté dans lequel ils doivent rester 
jusqu'à leur installation.

2.2 Déballage

Éviter d'exposer le moteur à des chocs et impacts 
inutiles.

2.3 Stockage et manutention

Température de stockage

-20 - +70 °C.

Ne pas exposer le moteur au rayonnement direct du 
soleil.

Stockage

Fig. 1 Instructions d'empilage de boîtes

2.3.1 Protection contre le gel

Stocker le moteur à l'abri du gel ou s'assurer que le 
liquide moteur contient un antigel.

3. Description générale

3.1 Applications

Les moteurs immergés Grundfos MS et MMS sont 
conformes aux normes en vigueur.

Tous les moteurs immergés Grundfos MS et MMS 4", 
6" et 8" sont conçus pour être adaptés à l'extrémité 
de pompes fabriquées selon les normes NEMA. 
Les moteurs sont particulièrement bien adaptés aux 
pompes d'adduction d'eau pour l'irrigation, la régula-
tion des eaux souterraines, la surpression, les eaux 
industrielles et autres applications similaires. 

3.2 Liquides pompés

Liquides propres, clairs, non inflammables, non com-
bustibles ou non explosifs sans particules solides ni 
fibres.

La teneur maximale en sable du liquide pompé ne 
doit pas excéder 50 g/m3.

Les modèles de moteurs N, R, et RE sont conçus 
pour des liquides d'une agressivité supérieure à 
celle de l'eau potable.

Matériaux en contact avec le liquide :

• MMS : fonte DIN W.-Nr. 0.6025 et caoutchouc 
NBR.

• MMS -N : acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4401 et 
caoutchouc NBR.

• MS/MMS -R : acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4539 
et caoutchouc NBR.

• MS -RE : acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4539/
1.4517 et caoutchouc FKM.

La température maximale du liquide figure au 
paragraphe 4.3 Température du liquide/refroidisse-
ment.

3.3 Niveau de pression sonore

Le niveau de pression sonore a été mesuré confor-
mément aux règles établies par la directive euro-
péenne sur les machines 98/37/EC.

Le niveau de pression sonore des moteurs Grundfos 
MS et MMS est inférieur à 70 dB(A).

Précaution
Prendre soin de ne pas endommager le 
câble moteur avec des outils coupants lors 
du déballage du moteur.

Nota
La plaque signalétique fournie avec le 
moteur doit être fixée près du site d'instal-
lation.

Précaution

En cas de stockage des moteurs MMS, 
tourner l'arbre manuellement au moins une 
fois par mois. En cas de stockage pro-
longé du moteur (plus d'un an avant son 
installation), démonter les pièces rotatives 
et les contrôler avant la mise en service.

Avertissement

Ne pas empiler de boîtes de différentes 
longueurs.
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Précaution

Les moteurs sont remplis en usine avec de 
l'eau déminéralisée et doivent donc être 
entreposés à l'abri du gel ou vidés avant le 
stockage.
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4. Préparation

Fig. 2 Manutention du moteur

4.1 Vérification du liquide moteur

Les moteurs immergés sont remplis en usine d'un 
liquide spécial non toxique approuvé par la FDA et 
résistant à une température de -20 °C.

Le remplissage du liquide est effectué selon la pro-
cédure suivante.

4.1.1 Moteurs immergés Grundfos MS 402 et 
MS 4000

Positions de l'orifice de remplissage du liquide 
moteur :

MS 402 : en bas du moteur.

MS 4000 : en haut du moteur.

1. Positionner le moteur immergé comme indiqué à 
la fig. 3. La vis de remplissage doit se trouver sur 
le haut du moteur.

2. Retirer la vis de l'orifice de remplissage.

3. Injecter le liquide dans le moteur avec la 
seringue de remplissage, (fig. 3), jusqu'à ce que 
le liquide déborde.

4. Replacer la vis dans l'orifice de remplissage et 
bien serrer avant de modifier la position du 
moteur.

Couples :

MS 402 : 2,0 Nm.

MS 4000 : 3,0 Nm.

Le moteur immergé est désormais prêt à l'installa-
tion.

Fig. 3 Position du moteur pendant le remplis-
sage - MS 4000 et MS 402

4.1.2 Moteurs immergés Grundfos MS 6000

• Si le moteur a été stocké, contrôler le niveau du 
liquide avant l'installation. Voir fig. 4.

• Lors de la maintenance, vérifier le niveau du 
liquide. Voir fig. 4.

Procédure de remplissage :

L'orifice de remplissage du liquide moteur est placé 
sur le haut du moteur.

1. Positionner le moteur immergé comme indiqué à 
la fig. 4. La vis de remplissage doit se trouver sur 
le haut du moteur.

2. Retirer la vis de l'orifice de remplissage.

3. Injecter le liquide dans le moteur avec la 
seringue de remplissage, (fig. 4), jusqu'à ce que 
le liquide déborde.

4. Replacer la vis dans l'orifice de remplissage et 
bien serrer avant de modifier la position du 
moteur.

Couple : 3,0 Nm.

Le moteur immergé est désormais prêt à l'installa-
tion.

Fig. 4 Position du moteur pendant le remplis-
sage - MS 6000

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
couper l'alimentation électrique. S'assurer 
qu'elle ne peut pas être réenclenchée acci-
dentellement.

Avertissement

Pour éviter tout risque de blessure lors de 
la manutention du moteur, utiliser une 
sangle ou un anneau de levage et une 
potence.

T
M

0
5

 9
6

4
8

 4
2

1
3

Nota
Le niveau du liquide moteur doit être véri-
fié et le cas échéant, remis à niveau. Utili-
ser de l'eau du robinet.

Précaution

Si un antigel est nécessaire, utiliser le 
liquide Grundfos spécial pour remplir le 
moteur. Sinon, utiliser de l'eau du robinet 
pour le remplissage.
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MS 4000 MS 402

45°
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4.1.3 Moteurs immergés Grundfos MMS6, 
MMS 8000, MMS 10000 et MMS 12000

Procédure de remplissage :

Soulever le haut du moteur pour former un angle de 
45 °. Voir fig. 5.

1. Dévisser le bouchon (A) et placer un entonnoir 
dans l'orifice.

2. Verser de l'eau dans le moteur jusqu'à ce que le 
liquide se trouvant à l'intérieur du moteur com-
mence à déborder du bouchon (A).

3. Retirer l'entonnoir et remettre le bouchon (A).

Le moteur immergé peut maintenant être assemblé 
avec la pompe et est prêt à être installé.

Fig. 5 Position du moteur pendant le remplis-
sage - MMS

4.2 Positionnement

Le moteur peut être installé verticalement ou hori-
zontalement.

4.2.1 Moteurs adaptés à une installation 
horizontale

Précaution Ne pas utiliser de liquide moteur contenant 
de l'huile.

Précaution

Avant de monter le moteur sur l'hydrau-
lique après une longue période de stoc-
kage, lubrifier la garniture mécanique en 
ajoutant quelques gouttes d'eau et en fai-
sant tourner l'arbre.
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A

Type de 
moteur

Puissance de 
sortie
50 Hz

Puissance de 
sortie
60 Hz

[kW] [kW]

MS
Toutes dimen-

sions
Toutes dimen-

sions

MMS6 5,5 - 37 5,5 - 37

MMS 8000 22 - 92 22 - 92

MMS 10000 75 - 170 75 - 170

MMS 12000 147 - 190 -

Précaution

Quand il est en marche, le moteur doit tou-
jours être immergé dans le liquide. Veuil-
lez consulter les données NPSH du fabri-
cant de la pompe.

Avertissement

Si le moteur est utilisé pour des liquides 
chauds (40 à 60 °C), s'assurer que per-
sonne ne peut entrer en contact avec le 
moteur et l'installation, en montant par 
exemple une protection.
w.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74
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4.3 Température du liquide/refroidissement

La température maximale du liquide et sa vitesse 
minimale en aval du moteur sont indiquées le 
tableau ci-après.

Nous recommandons d'installer le moteur au-dessus 
de la crépine pour assurer un refroidissement appro-
prié par le liquide circulant dans le moteur.

S'il y a un risque d'accumulation de sédiments 
autour du moteur, par exemple du sable, utiliser un 
manchon d'écoulement pour assurer le bon refroidis-
sement du moteur.

* À une pression ambiante d'1 bar (0,1 MPa) minimum.

** À une pression ambiante d'2 bar (0,2 MPa) minimum.

Nota
Si le débit nominal ne peut pas être atteint 
dans le forage, installer un manchon 
d'écoulement.

Moteur

Installation

Débit en aval 
du moteur

[m/s]
Verticale Horizontale

MS 402
MS 4000 (T40)
MS 6000 (T40)

0,15
40 °C

(~ 105 °F)
40 °C

(~ 105 °F)

MS 4000I (T60)*
MS 6000 (T60)*

1,00

60 °C
(~ 140 °F)

Manchon d'écoulement 
recommandé

60 °C
(~ 140 °F)

Manchon d'écoulement 
recommandé

MS 6000 (T60)** 0,15

60 °C
(~ 140 °F)

Manchon d'écoulement 
recommandé

60 °C
(~ 140 °F)

Manchon d'écoulement 
recommandé

MMS6

Bobinages 
PVC

0,15
30 °C

(~ 86 °F)
30 °C

(~ 86 °F)

0,50
35 °C

(~ 95 °F)
35 °C

(~ 95 °F)

Bobinages 
PE/PA

0,15
45 °C

(~ 113 °F)
45 °C

(~ 113 °F)

0,50
50 °C

(~ 122 °F)
50 °C

(~ 122 °F)

MMS 8000 
à 12000

Bobinages 
PVC

0,15
25 °C

(~ 77 °F)
25 °C

(~ 77 °F)

0,50
30 °C

(~ 86 °F)
30 °C

(~ 86 °F)

Bobinages 
PE/PA

0,15
40 °C

(~ 104 °F)
40 °C

(~ 104 °F)

0,50
45 °C

(~ 113 °F)
45 °C

(~ 113 °F)

Nota

Pour MMS6 37 kW (bobinages PVC uni-
quement), MMS 8000 110 kW et 
MMS 10000 170 kW, la température maxi-
male du liquide est de 5 °C inférieure aux 
valeurs indiquées ci-dessus. Pour MMS 
10000 190 kW, MMS 12000/50 Hz 220-
250 kW et MMS 12000/60 Hz, la tempéra-
ture est de 10 °C inférieure.
w.dPompe.fr - Tel.: 01.84.16.97.95 - info@dpompe.fr - Fax :  09.56.80.08.74
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5. Connexion électrique

5.1 Généralités

La connexion électrique doit être réalisée par un 
électricien agréé conformément aux réglementations 
locales.

La tension d'alimentation, le courant maximal et le 
cos φ figurent sur la plaque signalétique fournie qui 
doit être fixée près du site d'installation.

La tension qualitative requise pour les moteurs 
immergés Grundfos MS et MMS, mesurée aux 
bornes du moteur, est de - 10 %/+ 6 % de la tension 
nominale en fonctionnement continu (y compris la 
variation de la tension secteur et des pertes dans les 
câbles).

De plus, il est nécessaire de vérifier qu'une symétrie 
de tension existe dans les lignes d'alimentation élec-
trique, c'est à dire que la différence de tension est la 
même entre chaque phase. Voir aussi paragraphe  
10. Vérification du moteur et du câble, point 2.

Si les moteurs MS à transmetteur de température 
intégré (Tempcon) ne sont pas équipés d'une protec-
tion moteur MP 204, ils doivent être connectés à un 
condensateur 0,47 µF homologué pour un fonction-
nement phase-phase (IEC 384-14), conformément à 
la directive EC EMC (2004/108/EC). Le condensa-
teur doit être branché aux deux phases auxquelles le 
transmetteur de température est connecté. 
Voir fig. 6.

Fig. 6 Connexion du condensateur 

Les moteurs sont bobinés pour un démarrage direct 
ou en étoile-triangle et l'intensité de démarrage se 
situe entre quatre et six fois l'intensité nominale du 
moteur.

Le temps de démarrage du moteur est d'environ 
0,1 seconde. Le démarrage direct est donc généra-
lement approuvé par votre fournisseur d'électricité.

Avertissement

Avant toute intervention sur le produit, 
couper l'alimentation électrique. S'assurer 
qu'elle ne peut pas être réenclenchée acci-
dentellement.

Avertissement

Le moteur doit être relié à la terre.

Brancher le moteur sur un interrupteur de 
secteur externe avec un intervalle de 
contact minimum de 3 mm sur tous les 
pôles.
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0
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0,47 μF

1 = L1 : Marron
2 = L2 : Noir
3 = L3 : Gris
4 = PE : Jaune/vert
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5.1.1 Fonctionnement avec convertisseur de 
fréquence

Les moteurs MS triphasés peuvent être connectés à 
un convertisseur de fréquence.

Les moteurs MMS PE/PA peuvent être connectés à 
un convertisseur de fréquence.

Si un transmetteur de température est nécessaire, 
un capteur Pt100 à raccorder au moteur immergé 
peut être commandé chez Grundfos.

Pour éviter d'endommager la pompe, assurez-vous 
que le moteur s'arrête lorsque le débit tombe en des-
sous de 0,1 x le débit nominal.

Selon le type de convertisseur de fréquence, il peut 
provoquer une augmentation du bruit du moteur. 
Par ailleurs, il peut exposer le moteur à des pics de 
tension néfastes.

Cela peut être évité en installant un filtre sinusoïdal 
de la bonne taille entre le convertisseur de fré-
quence et le moteur.

Grundfos recommande d'installer un filtre sinusoïdal 
si un convertisseur de fréquence est utilisé.

Les pics de tension des moteurs immergés Grundfos 
doivent être limités conformément au tableau ci-des-
sous.

Plages de fréquences autorisées : 30-50 Hz et 
30-60 Hz.

Temps de chargement : max. 3 s pour démarrage et 
arrêt.

5.2 Protection moteur

5.2.1 Moteurs monophasés

Les moteurs immergés MS 402 monophasés sont 
équipés d'un thermorupteur intégré et ne nécessitent 
pas de protection moteur supplémentaire. 
En revanche, le MS 402 1,1 kW (1,5 hp) nécessite 
une protection externe.

Les moteurs immergés MS 4000 monophasés 
doivent être protégés. Un dispositif de protection 
peut être incorporé dans le coffret de commande ou 
installé séparément.

Précaution

Si un moteur MS à transmetteur de tempé-
rature est raccordé à un convertisseur de 
fréquence, le fusible incorporé au trans-
metteur fond et le transmetteur devient 
alors inactif. Il ne peut pas être réactivé. 
Le moteur fonctionne alors comme un 
moteur sans transmetteur de température.

Précaution

Quand le convertisseur de fréquence fonc-
tionne, il est déconseillé de faire tourner le 
moteur à une fréquence supérieure à la 
fréquence nominale (50 ou 60 Hz). 
Concernant le fonctionnement de la 
pompe, il est important de ne jamais 
réduire la fréquence (et donc la vitesse) à 
un niveau tel que le débit nécessaire du 
liquide de refroidissement dans le moteur 
ne soit pas suffisamment assuré.

Type de 
moteur

Tension Upic 
maxi

dU/dt maxi.

 MS 402
650 V

phase-phase
2 000 V/μs

 MS 4000
850 V

phase-phase
2 000 V/μs

 MS 6000
850 V

phase-phase
2 000 V/μs

 MMS6
850 V

phase-terre
500 V/μs

 MMS 8000
850 V

phase-terre
500 V/μs

 MMS 10000
850 V

phase-terre
500 V/μs

 MMS 12000
850 V

phase-terre
500 V/μs

Nota

Pour surveiller la température du moteur 
lors d'un fonctionnement avec le convertis-
seur de fréquence, Grundfos recommande 
l'installation d'un capteur Pt100 avec un 
relais PR 5714.

Avertissement

Lorsque le moteur a été thermiquement 
coupé, les bornes du moteur sont toujours 
actives. Quand le moteur a suffisamment 
refroidi, il redémarre automatiquement.
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5.2.2 Moteurs triphasés

Les moteurs MS sont disponibles avec ou sans 
transmetteur de température intégré.

Les moteurs avec transmetteur de température opé-
rationnel intégré doivent être protégés par :

• un disjoncteur à relais thermique ou

• une protection moteur MP 204 et un ou plusieurs 
contacteurs.

Les moteurs avec ou sans transmetteur de tempéra-
ture non opérationnel doivent être protégés par :

• un disjoncteur à relais thermique ou

• une protection moteur MP 204 et un ou plusieurs 
contacteurs.

Les moteurs MMS ne sont pas équipés d'un trans-
metteur de température intégré. Un capteur Pt100 
est disponible en option.

Les moteurs avec capteur Pt100 doivent être proté-
gés par :

• un disjoncteur à relais thermique ou

• une protection moteur MP 204 et un ou plusieurs 
contacteurs.

Les moteurs sans capteur Pt100 doivent être proté-
gés par :

• un disjoncteur doté d'un relais thermique avec 
une classe de déclenchement de 10 max., 
conformément à la norme CEI 60947-4-1 ou

• une protection moteur MP 204 et un ou plusieurs 
contacteurs.

5.2.3 Réglages du disjoncteur

Pour les moteurs équipés d'une unité de protection 
MP 204, Grundfos recommande l'utilisation d'une 
courbe de déclenchement spéciale avec des carac-
téristiques P à Un fois 5 pour 1 seconde.

Pour les moteurs froids, le temps de déclenchement 
du disjoncteur doit être inférieur à 10 secondes à 
5 fois l'intensité nominale maxi du moteur.

Pour tous les moteurs MMS immergés Grundfos, le 
délai maximal de démarrage et d'arrêt est de 
3 secondes (minimum 30 Hz).

Pour assurer une protection optimale du moteur 
immergé, régler le disjoncteur selon les directives 
suivantes :

1. Régler la surcharge selon l'intensité nominale 
maxi du moteur.

2. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner 
pendant 1/2 h à régime normal.

3. Régler lentement à la baisse le cadran indicateur 
jusqu'au point d'enclenchement du moteur.

4. Augmenter le réglage de surcharge de 5 %.

Le réglage maximum autorisé est le courant nominal 
maximum du moteur.

Pour les moteurs bobinés pour un démarrage en 
étoile-triangle, régler le disjoncteur comme indiqué 
ci-dessus, mais le réglage maxi doit correspondre à 
l'intensité nominale maxi x 0,58.

Le délai de démarrage maxi autorisé pour le démar-
rage étoile-triangle ou le démarrage autotransforma-
teur est de 2 secondes.

5.3 Protection contre la foudre

L'installation peut être équipée d'un dispositif de pro-
tection spécifique contre la surtension en cas de 
zones à risque d'orages. Voir fig. 7.

Fig. 7 Connexion à un dispositif de protection 
contre la surtension

Le dispositif de protection contre la surtension ne 
protège pas le moteur s'il est touché directement par 
la foudre.

Brancher le dispositif à l'installation le plus près pos-
sible du moteur et toujours conformément à la régle-
mentation locale. Se renseigner auprès de Grundfos 
pour les dispositifs de protection anti-foudre.

Les moteurs immnergés MS 402 ne nécessitent tou-
tefois pas de protection supplémentaire anti-foudre, 
car ils sont très bien isolés.

Un kit d'extrémités de câbles spécial avec dispositif 
de protection contre la surtension intégré est dispo-
nible pour les moteurs immergés Grundfos 4" 
(pièces n° 799911/799912).

Précaution Le non-respect de cette condition entraîne 
l'annulation de la garantie du moteur.
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Triphasé Monophasé
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5.4 Dimensionnement du câble

S'assurer que le câble peut résister à une immersion 
permanente dans le liquide et à la température 
réelle. 

La section (q) du câble doit présenter les spécifica-
tions suivantes :

• Le câble immergé doit être dimensionné pour 
l'intensité (In) nominale maxi du moteur.

• La section doit être capable de tolérer une chute 
de tension sur le câble.

Grundfos fournit des câbles immergés pour un grand 
nombre d'installations. Pour connaître le bon dimen-
sionnement de câble, Grundfos propose un outil de 
dimensionnement sur la clé USB fournie avec le 
moteur.

Fig. 8 Outil de dimensionnement du câble

L'outil de dimensionnement permet de calibrer préci-
sément la chute de tension pour une section donnée 
sur la base des paramètres suivants :

• longueur de câble

• tension de fonctionnement

• intensité à pleine charge 

• facteur de puissance

• température ambiante.

Il est possible de calculer la chute de tension pour le 
démarrage direct et en étoile-triangle.

Afin de réduire les pertes de fonctionnement, la sec-
tion du câble peut être augmentée. Cette opération 
entraîne un impact sur le coût uniquement si le 
forage dispose de suffisamment d'espace et si le 
temps de fonctionnement de la pompe est long. 
L'outil de dimensionnement de câble fournit égale-
ment un calculateur de perte de puissance qui 
indique les économies potentielles possibles avec 
une section supérieure.

Outre l'outil de dimensionnement de câble, il est pos-
sible de sélectionner la section sur la base des 
valeurs du courant des câbles donnés.

La section du câble immergé doit être suffisamment 
grande pour satisfaire aux exigences de qualité de 
tension spécifiées au paragraphe 5.1 Généralités.

Déterminer la chute de tension de la section du 
câble immergé à l'aide des schémas figurant aux 
pages 20 et 21.

Utiliser la formule suivante :

I =Courant maximum nominal du moteur.

Pour le démarrage en étoile-triangle, I = courant 
maximum nominal du moteur x 0,58.

Lx =longueur du câble converti sur chute de tension 
de 1 % de la tension nominale.

q =Section du câble immergé.

Tracer une ligne droite entre la valeur I effective et la 
valeur Lx. A l'endroit où la ligne coupe l'axe q, sélec-
tionner la section qui se trouve juste au-dessus de 
l'intersection.

Les diagrammes sont établis sur la base des for-
mules suivantes :

Moteur immergé monophasé

Moteur immergé triphasé

Précaution

Les câbles de moteurs immergés sont 
dimensionnés afin d'être immergés dans le 
liquide et ne seront peut-être pas dotés 
d'une section suffisante pour être à l'air 
libre.

T
M

0
5

 8
7

7
0

 2
6

1
3

Lx =
longueur du câble de branchement

chute de tension autorisée en %

L = Longueur du câble immergé [m]

U = Tension nominale [V]

∆U = Chute de tension [%]

I = Courant maximum nominal du moteur [A]

cos φ = 0,9

ρ = Résistance spécifique : 0,02 [Ωmm2/m]

q = Section du câble immergé [mm2]

sin φ = 0,436

Xl = Résistance inductive : 0,078 x 10-3 [Ω/m].

L
U U

I 2 100  cos

q
---  sin XI+ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------=

L
U U

I 1,73 100  cos

q
---  sin XI+ 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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5.5 Commande MS 402 monophasé

5.6 Branchement des moteurs 
monophasés

5.6.1 Moteurs 2 fils

Les moteurs MS 402 2 fils sont équipés d'une pro-
tection moteur et d'un démarreur et peuvent donc 
être connectés directement au secteur. Voir fig. 9.

Fig. 9 Moteurs 2 fils

5.6.2 Moteurs PSC

Les moteurs PSC sont connectés au secteur via un 
condensateur qui doit être dimensionné pour un 
fonctionnement continu.

Sélectionner le condensateur selon les valeurs indi-
quées ci-dessous :

Les moteurs MS 402 PSC 1,1 kW sont équipés d'une 
protection moteur et doivent donc être connectés au 
secteur comme indiqué à la fig. 10.

Fig. 10 Moteurs PSC

Avertissement

Les moteurs immergés MS 402 monopha-
sés 1,1 kW sont équipés d'une protection 
moteur incorporée qui coupe le moteur en 
cas de température de bobinage trop éle-
vée quand le moteur est encore sous ten-
sion. Ceci est possible si le moteur est 
intégré à un système de commande.
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Moteur [kW] Condensateur

0,25 12,5 μF / 400 V / 50 Hz

0,37 16 μF / 400 V / 50 Hz

0,55 20 μF / 400 V / 50 Hz

0,75 30 μF / 400 V / 50 Hz

1,10 40 μF / 400 V / 50 Hz

1,50 50 μF / 400 V / 50 Hz

2,20 75 μF / 400 V / 50 Hz
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5.6.3 Moteurs 3 fils

Les moteurs MS 402 3 fils sont équipés d'une pro-
tection moteur et doivent être connectés au secteur 
via un coffret de commande Grundfos SA-SPM 5, 7 
ou 8 sans protection moteur.

Les moteurs MS 4000 3 fils doivent être connectés 
au secteur via un coffret de commande Grundfos 
SA-SPM 5, 7 ou 8 sans protection moteur.

En cas d'utilisation d'un disjoncteur traditionnel, la 
connexion électrique doit être effectuée comme 
décrit ci-dessous.

5.6.4 Contrôle du sens de rotation

Lorsque le moteur est sous tension, déterminer le 
bon sens de rotation comme suit :

1. Avant le démarrage, ajouter quelques gouttes 
d'eau à la garniture mécanique.

2. Faire démarrer le moteur et vérifier le sens de 
rotation en observant l'arbre du moteur. 
Les pompes Grundfos SP doivent tourner dans le 
sens anti-horaire.

3. Comparer le point 1 avec la sollicitation de la 
pompe.

4. Si le sens de rotation est incorrect, inverser deux 
des phases de connexion. Pour les moteurs bobi-
nés pour un démarrage étoile-triangle, remplacer 
U1 par V1 et U2 par V2.

5.6.5 Moteurs bobinés pour un démarrage direct

Le branchement des moteurs immergés Grundfos 
bobinés pour un démarrage direct est indiqué ci-des-
sous ainsi qu'à la fig. 11.

Vérifier le sens de rotation comme indiqué au 
paragraphe 5.6.4 Contrôle du sens de rotation.

Fig. 11 Moteurs bobinés pour un démarrage 
direct

Alimentation 
secteur

Branchement/câble

Moteurs Grundfos 4" et 6"

PE PE (jaune/vert)

L1 U (marron)

L2 V (noir)

L3 W (gris)
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5.6.6 Moteurs bobinés pour un démarrage 
étoile-triangle

Le branchement des moteurs immergés Grundfos 
bobinés pour un démarrage étoile-triangle est indi-
qué ci-après ainsi qu'à la fig. 12.

Vérifier le sens de rotation comme indiqué au 
paragraphe 5.6.4 Contrôle du sens de rotation.

Fig. 12 Moteurs bobinés pour un démarrage 
étoile-triangle

Si un démarrage direct est requis au lieu d'un démar-
rage étoile-triangle, brancher les moteurs immergés 
selon les indications de la fig. 13.

Fig. 13 Moteurs bobinés pour un démarrage 
direct

5.6.7 Branchement pour marquage/branchement 
de câble non identifié

En cas de doute concernant le branchement de 
chaque conducteur au secteur pour assurer un sens 
de rotation correct, procéder comme suit :

Moteurs bobinés pour un démarrage direct

Brancher le moteur au secteur selon ce qu'on estime 
être exact.

Puis, vérifier le sens de rotation comme indiqué au 
paragraphe 5.6.4 Contrôle du sens de rotation.

Moteurs bobinés pour un démarrage étoile-
triangle

Déterminer le bobinage du moteur à l'aide d'un 
ohmètre et nommer les conducteurs pour chaque 
enroulement : U1-U2, V1-V2 et W1-W2. Voir fig. 14.

Fig. 14 Connexion/marquage de câble non 
identifié - enroulements moteur pour 
démarrage étoile-triangle

Si un démarrage étoile-triangle est requis, connecter 
les conducteurs comme indiqué à la fig. 12.

Si un démarrage direct est requis, connecter les 
conducteurs comme indiqué à la fig. 13.

Puis, vérifier le sens de rotation comme indiqué au 
paragraphe 5.6.4 Contrôle du sens de rotation.

5.6.8 Démarreur progressif

Grundfos conseille d'utiliser uniquement des démar-
reurs progressifs contrôlant la tension des trois 
phases et équipés d'un sélectionneur de dérivation.

Temps de chargement : 3 secondes au maximum.

Pour plus d'informations, merci de contacter le four-
nisseur du démarreur progressif ou Grundfos.

Raccordement Moteurs Grundfos 6"

PE Jaune/vert

U1 Marron

V1 Noir

W1 Gris

W2 Marron

U2 Noir

V2 Gris
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5.6.9 Convertisseur de fréquence

Les moteurs MS triphasés immergés peuvent être 
connectés à un convertisseur de fréquence.

Plages de fréquences autorisées : 30-50 Hz et 
30-60 Hz.

Temps de chargement : max. 3 s pour démarrage et 
arrêt.

Selon son type, le convertisseur de fréquence peut 
provoquer une augmentation du bruit du moteur. 
Par ailleurs, il peut exposer le moteur à des pics de 
tension néfastes. Cela peut être compensé en instal-
lant un filtre LC, ou mieux, un filtre sinusoïdal, entre 
le convertisseur de fréquence et le moteur.

Pour plus d'informations, contacter le fournisseur du 
convertisseur de fréquence ou Grundfos.

6. Installation du moteur

7. Raccordement du moteur à la 
pompe

1. Utiliser des colliers de serrage lors du la manu-
tention du moteur.

2. Placer le moteur à la verticale de la tête de puits. 
Voir fig. 15.

Fig. 15 Moteur en position verticale 

3. Soulever la pompe en fixant les colliers de ser-
rage sur la tuyauterie montante. Voir fig. 16.

Fig. 16 Placement de la pompe

4. Placer la pompe sur le haut du moteur.

5. Placer et serrer les boulons en croix au couple 
indiqué.

Nota
Pour surveiller la température du moteur, 
Grundfos recommande l'installation d'un 
capteur Pt100 avec un relais PR 5714.

Avertissement

Avant toute intervention sur la pompe, 
couper l'alimentation électrique. S'assurer 
qu'elle ne peut pas être réenclenchée acci-
dentellement.

Avertissement

Lorsque le moteur doit être assemblé avec 
la pompe au niveau de la tête de puits, 
veiller à utiliser des colliers de serrage 
adaptés.
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Précaution S'assurer que l'accouplement entre la 
pompe et le moteur est bien engagé.

Diamètre écrou pompe/moteur
Couple

[Nm]

5/16 UNF 18

1/2 UNF 50

M8 18

M12 70

M16 150

M20 280
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7.1 Fixation du câble immergé au câble 
moteur

Avant de fixer le câble moteur immergé au moteur, 
s'assurer que la fiche du câble est propre et sèche.

Pour faciliter la fixation du câble, lubrifier les pièces 
en caoutchouc de l'obturateur du câble avec une 
pâte de silicone isolante.

Serrer les vis de maintien du câble aux couples sui-
vants :

Brancher le câble moteur au câble immergé à l'aide 
des kits d'extrémité de câble Grundfos, par exemple 
une gaine rétrécissable de type KM ou un kit d'extré-
mité de câble de type M0 à M4.

Si nécessaire, raccourcir le câble moteur pour véri-
fier qu'il est toujours recouvert par la pompe avant 
d'effectuer la jonction des câbles comme indiqué ci-
dessous.

7.2 Pression maximale d'installation

7.3 Installation du moteur

Nous vous conseillons de vérifier l'intérieur du forage 
avec un calibre intérieur avant d'installer le moteur, 
pour assurer le libre passage.

Faire descendre doucement la pompe dans le forage 
en veillant à ne pas endommager le câble du moteur 
et le câble immergé.

7.4 Fréquence de démarrages et d’arrêts

MS 402 : 2,0 Nm

MS 4000 : 3,0 Nm

MS 6000 : 4,5 Nm

MMS6 : 20 Nm

MMS 8000 : 18 Nm

MMS 10000 : 18 Nm

MMS 12000 : 15 Nm.

MS 402 : 150 mWC

MS 4000 : 600 mWC

MS 6000 : 600 mWC

MMS : 600 mWC.

Précaution Ne pas utiliser le câble du moteur pour 
soulever l'unité.

Type de 
moteur

Nombre de démarrages

MS 402
• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 100 par heure.
• Max. 300 par jour.

MS 4000
• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 100 par heure.
• Max. 300 par jour.

MS 6000
• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 30 par heure.
• Max. 300 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 10 par heure.
• Max. 70 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 3 par heure.
• Max. 30 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 8 par heure.
• Max. 60 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 2 par heure.
• Max. 20 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 6 par heure.
• Max. 50 par jour.
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• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 2 par heure.
• Max. 15 par jour.
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A

• Min. 1 par an recommandé.
• Max. 5 par heure.
• Max. 40 par jour.
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8. Maintenance et entretien
Les moteurs ne nécessitent aucune maintenance 
particulière.

Les révisions sont faciles à effectuer pour tous les 
moteurs.

Les kits et outils de maintenance sont disponibles 
auprès de Grundfos.

Les révisions de moteurs peuvent également être 
effectuées dans un centre de service après-vente 
Grundfos.

Si vous souhaitez que Grundfos effectue pour vous 
la révision du moteur, veuillez fournir des précisions 
concernant la contamination éventuelle, etc., avant 
d'expédier ce dernier. Faute de quoi, Grundfos peut 
refuser de réparer le moteur.

Les frais de réexpédition du moteur sont à la charge 
du client.

9. Grille de dépannage

Avertissement

Si un moteur a été utilisé dans un liquide 
toxique, il est considéré comme conta-
miné. Nettoyer correctement le moteur 
avant toute intervention. Il est possible que 
le liquide du moteur soit également conta-
miné.

Défaut Cause Solution

1. Le moteur ne 
fonctionne pas.

a) Les fusibles ont grillé. Remplacer les fusibles. Si les nouveaux 
fusibles sautent, vérifier l’installation élec-
trique et le câble immergé.

b) Le disjoncteur différentiel ou le 
coupe-circuit s'est déclenché.

Réenclencher le disjoncteur.

c) Aucune alimentation électrique. Contacter votre fournisseur d'électricité.

d) Le disjoncteur s'est déclenché. Réinitialiser le disjoncteur (automatique-
ment ou manuellement). Si le disjoncteur 
se déclenche à nouveau, vérifier la tension. 
Si la tension est correcte, voir les points e) 
- h).

e) Le disjoncteur/contacteur est 
défectueux.

Remplacer le disjoncteur/contacteur.

f) Le démarreur est défectueux. Réparer/remplacer le démarreur.

g) Le circuit de commande est inter-
rompu ou défectueux.

Vérifier l'installation électrique.

h) La pompe/le câble immergé est 
défectueux.

Réparer/remplacer la pompe/le câble.
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10. Vérification du moteur et du câble

1. Tension d'ali-
mentation
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Mesurer la tension entre les 
phases à l'aide d'un volt-
mètre. Sur les moteurs 
monophasés, mesurer entre 
la phase et le neutre ou entre 
deux phases, selon le type 
d'alimentation. Connecter le 
voltmètre aux bornes du dis-
joncteur.

Lorsque le moteur est chargé, la tension doit se 
situer dans la plage spécifiée au 
paragraphe 5.1 Généralités. Le moteur peut brûler 
en cas de trop grandes variations de tension. 
D'importantes variations de tension entraînent une 
alimentation électrique de mauvaise 
qualité. La pompe doit être arrêtée jusqu'à ce que le 
défaut ait été corrigé.

2. Consommation
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Mesurer l'intensité sur 
chaque phase pendant que la 
pompe fonctionne à hauteur 
de refoulement constante 
(si possible à une capacité où 
le moteur est le plus sollicité). 
Intensité maxi, voir la plaque 
signalétique.

Sur les moteurs triphasés, la différence entre l'inten-
sité de la phase dont la consommation est la plus 
élevée et celle dont la consommation est la plus 
faible ne doit pas dépasser 5 %. Si tel est le cas, ou 
si l'intensité dépasse l'intensité nominale, les dys-
fonctionnements suivants sont possibles :
• Les contacts du disjoncteur ont grillé.

– Remplacer les contacts ou le coffret de com-
mande pour fonctionnement en monophasé.

• Mauvais contact au niveau des conducteurs, 
éventuellement dans la jonction des câbles.
– Voir 3.

• Tension d'alimentation trop élevée ou trop faible.
– Voir 1.

• Bobinages du moteur court-circuités ou partielle-
ment déconnectés.
– Voir 3.

• Une pompe endommagée entraîne une surcharge 
du moteur.
– Retirer la pompe afin de la remettre en état.

• La valeur de résistance du bobinage moteur 
dévie trop (fonctionnement triphasé).
– Ordonner les phases pour une charge plus uni-

forme. Si le problème n'est pas résolu, voir 3.

Points 3 et 4 : une mesure n'est pas nécessaire si la tension d'alimentation et la consommation sont nor-
males.

3. Résistance de 
bobinage
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Déconnecter le câble 
immergé du disjoncteur. 
Mesurer la résistance de 
bobinage entre les conduc-
teurs du câble.

Moteurs triphasés : l'écart entre la valeur la plus éle-
vée et la valeur la plus faible ne doit pas dépasser 
10 %. Si l'écart est plus élevé, retirer la pompe. 
Mesurer le moteur, le câble du moteur et le câble 
immergé séparément. Réparer/remplacer les pièces 
défectueuses.
Remarque : sur les moteurs monophasés à trois 
fils, le bobinage détermine la valeur de résistance la 
plus faible.
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11. Mise au rebut
Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au 
rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte 
des déchets.

2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à 
Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le 
plus proche.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

4. Résistance d'isolement

a) Résistance 
d'isolement, 
MS
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Déconnecter le câble 
immergé du disjoncteur. 
Mesurer la résistance d'isole-
ment de chaque phase vers 
la terre (masse). 
S'assurer que la mise à la 
terre est effectuée correcte-
ment.

Si la résistance d'isolement est inférieure à 0,5 MΩ, 
la pompe doit être retirée pour réparation du moteur, 
du câble ou du kit de branchement de câble. Cer-
taines réglementations peuvent spécifier d'autres 
valeurs de résistance d'isolement.

b) Résistance 
d'isolement, 
MMS
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Moteurs en dehors du puits :
nettoyer l'extrémité du câble 
moteur.
Moteurs installés :
déconnecter le câble 
immergé du disjoncteur et 
nettoyer l'extrémité du câble 
moteur (points de contact).
Mesurer la résistance d'isole-
ment de chaque phase vers 
la terre (masse) avec un 
contrôleur d'isolement 
(500 VDC, 2 mn).
S'assurer que la mise à la 
terre est effectuée correcte-
ment.

Vérifier la valeur indiquée par l'instrument.
Si la résistance d'isolement est inférieure aux 
valeurs indiquées ci-dessous, retirer la pompe pour 
vérification et réparation.

Les valeurs sont valables pour une température 
ambiante de 20 °C (68 °F).
Avec câble :
• moteur neuf : 4 MΩ.
• moteur usagé : 2 MΩ.

Sans câble :
• moteur neuf : 200 MΩ.
• moteur usagé : 20 MΩ.
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Example:

U = 3 x 400 V
I = 40 A
L = 140 m
U = 2 %

Lx L
U
-------- 140

2 %
---------- 70 m q  25 mm2= = = =

I = 40 A
U = 2 %

U = 3 x 400 V

L = 140 m
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Example:

U = 3 x 380 V
I = 10 A
L = 120 m
U = 2 %

Lx L
U
-------- 120

2 %
---------- 60 m q  6 mm2= = = =

I = 10 A
U = 2 %

U = 3 x 380 V

L = 120 m
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Example:

U = 3 x 220 V
I = 5 A
L = 105 m
U = 3 %

Lx L
U
-------- 105

3 %
---------- 35 m q  2,5 mm2= = = =

I = 5 A
U = 3 %

U = 3 x 220 V

L = 105 m
21
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Example:

U = 3 x 415 V
I = 100 A
L = 150 m
U = 3 %

Lx L
U
-------- 150

3 %
---------- 50 m q  50 mm2= = = =

I = 100 A
U = 3 %

U = 3 x 415 V

L = 150 m
22
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